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  Zusatzinfomationen zum Rauchmelder KDS SLIM

Anschluss RWA Treppenhauszentrale TRZ Plus 2A mit KDS SLIM Melder

Anschluss

+ ++ - X- Z

+ ++ - X- Z

+ ++ - X- Z+ ++ - X- Z

+18 19 +18 19

1. Melder

RWA-Steuerzentrale 

aktives Endmodul UEB 2

aktives Endmodul UEB 2

letzter Melder

Automatischer Meldereingang

RWA-Steuerzentrale 

Automatischer Meldereingang

2. Melder

1. Melder

Ein automatischer Melder Mehrere automatische Melder

1. Melder

2. Melder

letzter Melder

1. Melder

ab Firmware V01.00.12 serienmäßig verwendet: DIP-Schalter 11 = OFF

DIP-Schalter 5: Meldervorarlarm
Bei Auslösung eines automatischen Melders erfolgt eine Störmeldeanzeige, bei Auslösung von mehr als einem Melder 
erfolgt eine RWA-Auslösung.

 Achtung: Diese Funktion DIP-Schalter 5 "Meldevorarlarm" ist bei 
 Verwendung des Rauchmelder KDS SlLIM  nicht möglich.
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